Terviseamet Health Board
Kohtla-Jarve labor Kohtla-Jérve laboratory

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L075

KATSEPROTOKOLL NR. IL2012/V1610K

VEE ANALUUS
To60 tellija: Ida talitus - Ladne-Virumaa esindus, L. Koidula tn 18a, 44308, Rakvere linn, tel: 325 4158,
sirje.nomtak@terviseamet.ee; ida@t_grvise met.ee
Proovivétukoht: Veevirk N© t5“"“\3“""”‘ Lofeced
Veeallika liik: Veevargivesi Proov toodud laborisse: 31.07.2012 15:00
Proovivétja nimi: Sirje Nomtak, at.nr.286 Analiiiis alustatud: 01.08.2012 8:20
Proov voetud: 31.07.2012 9:45 Analiiiis 16petatud: 01.08.2012 15:13
Proovi tunnuskood: EEVLV2012SN0044 Protokoll vormistatud: 02.08.2012 12:14
ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Mangaan < 30 50 ng/l ISO 6333
Raud 728 200 ng/l GOST 4011

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** . Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. mddrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinéuded ning analiiiisimeetodid".
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